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測試目的 EN1026 戶外冰水機之溫度設定 

維 修 過 程 

1. EN1026 實驗室的溫度是由戶外冰水機設定來調控的 

  目前溫度設定為出水溫度 7度 

  如果將來使用者要調節溫度，可以由戶外冰水機設定來調控 

 

2.戶外冰水機設定 

2-1 關冰水機總電源(EN1026 內電氣箱) 

2-2 打開戶外機外殼(解開固定的螺絲) 

    準備中型十字螺絲起子 

2-3 打開內部面板保護殼(解開固定的螺絲) 

 

 

2-4  

DP552 為溫度顯示 

RSW2 為溫度設定 x10 

RSW1 為溫度設定 x1 

 

 

 

可用小型十字螺絲起子調節至設定溫度 

 

2-5 打開冰水機總電源，確認溫度設定正確 

2-6 關閉鎖好內部面板保護殼 

2-7 關閉鎖好外殼 

 

後 續 處 理 只要調節溫度，務必通知所有相關老師 

註 記  
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